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① 内 部 調 査 状 況 写 真



結露痕、カビ 結露痕、カビ

木製枠に水痕が確認される。 木製枠に水痕が確認される。

水痕 カビ

天井に漏水痕が確認される。 端部にカビが確認される。

カビ カビ

端部にカビが確認される。 端部にカビが確認される。

結露・漏水痕調査

写真番号 写真番号

4階402号室南面窓枠

1

4階402号室北面窓枠

2

写真番号 写真番号

4階405号室居間天井

3

3階302号室居間天井

4

6

写真番号 写真番号

3階305号室南側和室押入れ奥

5

3階303号室北側和室押入れ奥



カビ カビ

端部にカビが確認される。 端部に沿ってカビが確認される。

カビ カビ

窓枠にカビが確認される。 天井に水痕およびカビが確認される。

カビ カビ

窓枠にカビが確認される。 広範囲にカビが確認される。

結露・漏水痕調査

写真番号 写真番号

2階201号室北側和室押入れ角

7

2階203号室南側和室天井

8

写真番号 写真番号

2階206号室南側和室窓枠

9

1階103号室北側和室天井

10

12

写真番号 写真番号

1階105号室北側和室窓枠

11

1階105号室南側和室畳



断熱状況 断熱状況

グラスウールを確認 吹付けウレタンを確認

断熱状況 断熱状況

吹付けウレタンを確認 押出法ポリスチレンフォーム保温板を確認

断熱状況 断熱状況

吹き付けウレタンを確認 吹付けウレタンを確認

写真番号 写真番号

3階306号室東面壁

5

4階406号室北面壁

6

写真番号 写真番号

3階305号室北面壁

3

3階306号室居間天井

4

2階206号室北面壁

2

写真番号 写真番号

1階102号室北面壁

1

断熱状況調査



断熱状況 断熱状況

グラスウールを確認 押出法ポリスチレンフォーム保温板を確認

断熱状況 断熱状況

グラスウールを確認 吹付けウレタンを確認

写真番号 写真番号

写真番号 写真番号

4階401号室南面壁

9

4階401号室西面壁

10

写真番号 写真番号

4階406号室南面壁

7

4階406号室居間天井

8

断熱状況調査



断熱状況調査 断熱状況調査

RC製スラブはなく、木下地の上に、新聞紙 RC製スラブの上に、押出法ポリスチレン

を目張りして張付け、その上にビニルシート フォーム保温板が敷かれている。

が敷かれている。

断熱状況 断熱状況写真番号 写真番号

写真番号 写真番号

写真番号 写真番号

101号室和室の畳を撤去した状況

11

4階401号室和室の畳を撤去した状況

12

断熱状況調査



② 外 部 目 視 調 査 状 況 写 真



外部目視調査 外部目視調査

鉄筋腐食および凍害によるコンクリートの 同側面の状況。浮きを生じている。

剥離、剥落

外部目視調査 外部目視調査

支柱と笠木の取合いにｼｰﾘﾝｸﾞがないため モルタル防水の剥離

外部目視調査 外部目視調査

乾燥収縮ひび割れに沿った塗装の剥がれ 鉛直ひび割れおよびコンクリートの爆裂

およびエフロレッセンス

2

外部目視調査

写真番号 写真番号

２階バルコニー鼻先南西側端部

1

２階バルコニー鼻先南西側端部

写真番号 写真番号

１階ﾊﾞﾙｺﾆｰ手摺り支柱基部と笠木の取合い

3

１階バルコニー床

4

煙突の外部

6

内部に水が浸入しやすい納まりである。

写真番号 写真番号

１階バルコニー天井

5



外部目視調査 外部目視調査

かぶり厚さの小さいコンクリートの露出 塗装の剥がれ

および凍害等による表層部の劣化

外部目視調査 外部目視調査

凍害による端部に沿ったひび割れ モルタル防水の凍害による砂利化

外部目視調査 外部目視調査

鉄筋腐食によるコンクリートの剥離 鉄筋腐食によるコンクリートの剥離

かぶり厚さが十分に確保されていない

写真番号 写真番号

４階バルコニー床

11

北面階段室

12

写真番号 写真番号

１階バルコニー鼻先

9

４階バルコニー床

10

写真番号 写真番号

２階バルコニー鼻先

7

２階バルコニー鼻先

8

外部目視調査



外部目視調査 外部目視調査

横筋に沿ったコンクリートの 横筋に沿ったコンクリートの

ひび割れ及び剥離 ひび割れ及び剥離

写真番号 写真番号

写真番号 写真番号

写真番号 写真番号

北面階段室外壁

13

北面階段室外壁

14

外部目視調査



③コンクリートコア採取状況写真



コア採取状況 コア採取状況

コア採取状況

コンクリートコア採取状況

写真番号 写真番号

外断熱撤去後

1

一般壁

2

写真番号 写真番号

窓下の含水率が高い箇所

3

写真番号 写真番号



コア番号 1-1 コア番号 1-1

1階　106号室 北側和室 1階　106号室 北側和室

窓下の含水率が高い箇所 窓下の含水率が高い箇所

コア番号 1-2 コア番号 1-2

1階　106号室 北側和室 1階　106号室 北側和室

一般壁 一般壁

コア番号 1-3-1 コア番号 1-3-1

1階　外壁面　106号室 1階　外壁面　106号室

外断熱撤去後 外断熱撤去後

コンクリートコア採取状況

写真番号

2

写真番号

1

写真番号 写真番号

5 6

採取前 採取後

写真番号 写真番号

3 4

採取前 採取後

採取前 採取後



コア番号 1-3-2 コア番号 1-3-2

1階　外壁面　106号室 1階　外壁面　106号室

1-3-1　下部 1-3-1　下部

コア番号 1-4 コア番号 1-4

1階　階段室　踊り場 1階　階段室　踊り場

窓下の含水率が高い箇所 窓下の含水率が高い箇所

コア番号 1-5 コア番号 1-5

1階　階段室　踊り場 1階　階段室　踊り場

一般壁 一般壁

コンクリートコア採取状況

写真番号 写真番号

7 8

採取前

写真番号

9 10

採取後採取前

写真番号 写真番号

11 12

写真番号

採取前

採取後

採取後



コア番号 1-6-1 コア番号 1-6-1

1階　外壁面　105号室 1階　外壁面　105号室

外断熱撤去後 外断熱撤去後

コア番号 1-6-2 コア番号 1-6-2

1階　外壁面　105号室 1階　外壁面　105号室

1-6-1　下部 1-6-1　下部

コア番号 1-7-1 コア番号 1-7-1

1階　外壁面　102号室 1階　外壁面　102号室

外断熱撤去後 外断熱撤去後

コンクリートコア採取状況

写真番号 写真番号

13 14

採取後

写真番号 写真番号

15 16

採取後

写真番号 写真番号

17

採取前

採取前

採取前 採取後

18



コア番号 1-7-2 コア番号 1-7-2

1階　外壁面　102号室 1階　外壁面　102号室

1-7-1　下部 1-7-1　下部

コア番号 1-8 コア番号 1-8

1階　階段室　踊り場 1階　階段室　踊り場

窓下の含水率が高い箇所 窓下の含水率が高い箇所

コア番号 1-9 コア番号 1-9

1階　階段室　踊り場 1階　階段室　踊り場

一般壁 一般壁

写真番号 写真番号

採取前

23

採取後

24

写真番号 写真番号

採取前

21

採取後

22

写真番号 写真番号

採取前

19

採取後

20

コンクリートコア採取状況



コア番号 1-10 コア番号 1-10

1階　101号室 北側和室 1階　101号室 北側和室

一般壁 一般壁

コア番号 1-11 コア番号 1-11

1階　101号室 北側和室 1階　101号室 北側和室

窓下の含水率が高い箇所 窓下の含水率が高い箇所

コア番号 1-12 コア番号 1-12

1階　106号室 南側居間 1階　106号室 南側居間

一般壁 一般壁

写真番号 写真番号

23 24

採取後

写真番号 写真番号

21 22

採取前 採取後

写真番号 写真番号

19 20

採取前 採取後

コンクリートコア採取状況

採取前



コア番号 1-13 コア番号 1-13

1階　106号室 南側和室 1階　106号室 南側和室

窓下の含水率が高い箇所 窓下の含水率が高い箇所

コア番号 1-14 コア番号 1-14

1階　101号室 南側和室 1階　101号室 南側和室

一般壁 一般壁

コア番号 1-15 コア番号 1-15

1階　102号室 バルコニー床小口 1階　102号室 バルコニー床小口

窓下の含水率が高い箇所 窓下の含水率が高い箇所

写真番号 写真番号

29 30

採取前 採取後

写真番号 写真番号

27 28

採取前 採取後

写真番号 写真番号

25 26

採取前 採取後

コンクリートコア採取状況



コア番号 4-1 コア番号 4-1

4階　406号室 北側和室 4階　406号室 北側和室

窓下の含水率が高い箇所 窓下の含水率が高い箇所

コア番号 4-2 コア番号 4-2

4階　406号室 北側和室 4階　406号室 北側和室

一般壁 一般壁

コア番号 4-3 コア番号 4-3

4階　階段室　踊り場 4階　階段室　踊り場

窓下の含水率が高い箇所 窓下の含水率が高い箇所

コンクリートコア採取状況

採取後

32

写真番号 写真番号

採取前

31

採取後

34

写真番号 写真番号

採取前

33

採取後

36

写真番号 写真番号

採取前

35



コア番号 4-4 コア番号 4-4

4階　階段室　踊り場 4階　階段室　踊り場

一般壁 一般壁

コア番号 4-5 コア番号 4-5

4階　階段室　踊り場 4階　階段室　踊り場

窓下の含水率が高い箇所 窓下の含水率が高い箇所

コア番号 4-6 コア番号 4-6

4階　階段室　踊り場 4階　階段室　踊り場

一般壁 一般壁

コンクリートコア採取状況

写真番号

採取前

37

写真番号

採取後

38

写真番号

採取前

39

写真番号

採取後

40

写真番号

採取前

41

写真番号

採取後

42



コア番号 4-7 コア番号 4-7

4階　401号室 北側和室 4階　401号室 北側和室

一般壁 一般壁

コア番号 4-8 コア番号 4-8

4階　401号室 北側和室 4階　401号室 北側和室

窓下の含水率が高い箇所 窓下の含水率が高い箇所

コア番号 4-9 コア番号 4-9

4階　階段室 4階　階段室

屋上スラブ 屋上スラブ

コンクリートコア採取状況

採取後

44

写真番号 写真番号

採取前

43

採取後

46

写真番号 写真番号

採取前

45

採取後

48

写真番号 写真番号

採取前

47



コア番号 4-10 コア番号 4-10

4階　居間 4階　居間

屋上スラブ 屋上スラブ

コア番号 4-11 コア番号 4-11

4階　406号室 南側和室 4階　406号室 南側和室

窓下の含水率が高い箇所 窓下の含水率が高い箇所

コア番号 4-12 コア番号 4-12

4階　406号室 南側居間 4階　406号室 南側居間

一般壁 一般壁

コンクリートコア採取状況

採取前

49

写真番号 写真番号

採取後

50

採取前

51

写真番号 写真番号

採取後

52

採取前

53

写真番号 写真番号

採取後

54



コア番号 4-13 コア番号 4-13

4階　401号室 南側和室 4階　401号室 南側和室

一般壁 一般壁

コア番号 4-14 コア番号 4-14

4階　401号室 南側和室 4階　401号室 南側和室

窓下の含水率が高い箇所 窓下の含水率が高い箇所

コンクリートコア採取状況

写真番号

採取前

55

採取後

56

写真番号

写真番号

採取前

57

採取後

58

写真番号



④ 中 性 化 試 験 状 況 写 真



コア番号 1-1 コア番号 1-1

中性化試験状況 同接写

コア番号 1-2 コア番号 1-2

中性化試験状況 同接写

コア番号 1-3-1 コア番号 1-3-1

中性化試験状況 同接写

中性化試験

写真番号 写真番号

1 2

写真番号 写真番号

3 4

6

写真番号 写真番号

5



コア番号 1-3-2 コア番号 1-3-2

中性化試験状況 同接写

コア番号 1-4 コア番号 1-4

中性化試験状況 同接写

コア番号 1-5 コア番号 1-5

中性化試験状況 同接写

中性化試験

写真番号 写真番号

7 8

写真番号 写真番号

9 10

12

写真番号 写真番号

11



コア番号 1-6-1 コア番号 1-6-1

中性化試験状況 同接写

コア番号 1-6-2 コア番号 1-6-2

中性化試験状況 同接写

コア番号 1-7-1 コア番号 1-7-1

中性化試験状況 同接写

写真番号 写真番号

17 18

写真番号 写真番号

15 16

写真番号 写真番号

13 14

中性化試験



コア番号 1-7-2 コア番号 7月2日

中性化試験状況 同接写

コア番号 1-8 コア番号 1-8

中性化試験状況 同接写

コア番号 1-9 コア番号 1-9

中性化試験状況 同接写

中性化試験

写真番号 写真番号

19 20

写真番号 写真番号

21 22

24

写真番号 写真番号

23



コア番号 1-10 コア番号 1-10

中性化試験状況 同接写

コア番号 1-11 コア番号 1-11

中性化試験状況 同接写

コア番号 1-12 コア番号 1-12

中性化試験状況 同接写

中性化試験

写真番号 写真番号

25 26

写真番号 写真番号

27 28

30

写真番号 写真番号

29



コア番号 1-13 コア番号 1-13

中性化試験状況 同接写

コア番号 1-14 コア番号 1-14

中性化試験状況 同接写

コア番号 1-15 コア番号 1-15

中性化試験状況 同接写

中性化試験

写真番号 写真番号

31 32

写真番号 写真番号

33 34

36

写真番号 写真番号

35



コア番号 4-1 コア番号 4-1

中性化試験状況 同接写

コア番号 4-2 コア番号 4-2

中性化試験状況 同接写

コア番号 4-3 コア番号 4-3

中性化試験状況 同接写

写真番号 写真番号

41 42

写真番号 写真番号

39 40

写真番号 写真番号

37 38

中性化試験



コア番号 4-3× コア番号 4-3×

中性化試験状況 同接写

コア番号 4-4 コア番号 4-4

中性化試験状況 同接写

コア番号 4-5 コア番号 4-5

中性化試験状況 同接写

写真番号 写真番号

47 48

写真番号 写真番号

45 46

写真番号 写真番号

43 44

中性化試験



コア番号 4-6 コア番号 4-6

中性化試験状況 同接写

コア番号 4-7

中性化試験状況

コア番号 4-8 コア番号 4-8

中性化試験状況 同接写

写真番号 写真番号

52 53

写真番号 写真番号

51

写真番号 写真番号

49 50

中性化試験



コア番号 4-9 コア番号 4-9

中性化試験状況 同接写

コア番号 4-10 コア番号 4-10

中性化試験状況 同接写

コア番号 4-11 コア番号 4-11

中性化試験状況 同接写

写真番号 写真番号

58 59

写真番号 写真番号

56 57

写真番号 写真番号

54 55

中性化試験



コア番号 4-12 コア番号 4-12

中性化試験状況 同接写

コア番号 4-13

中性化試験状況

コア番号 4-14 コア番号 4-14

中性化試験状況 同接写

写真番号 写真番号

63 64

写真番号 写真番号

62

写真番号 写真番号

60 61

中性化試験



コア番号 F-3 コア番号 F-3

中性化試験状況 同接写

写真番号 写真番号

写真番号 写真番号

写真番号 写真番号

65 66



⑤ 圧 縮 強 度 試 験 状 況 写 真



No.1-1 No.1-10

最大荷重190.0kN 最大荷重179.0kN

No.1-14 No.4-1

最大荷重164.0kN 最大荷重195.0kN

No.4-7 No.4-13

最大荷重229.0kN 最大荷重249.0kN

写真番号 写真番号

試験状況

5

試験状況

6

写真番号 写真番号

試験状況

3

試験状況

4

写真番号 写真番号

試験状況

1

試験状況

2

圧縮強度試験



⑥ 外 断 熱 パ ネ ル 調 査 状 況 写 真



北面パネル撤去位置 北面パネル撤去位置

北面パネル撤去位置 北面パネル撤去位置

北面パネル撤去位置 北面パネル撤去位置写真番号 写真番号

外断熱パネル撤去完了

5

外断熱パネル撤去完了

6

写真番号 写真番号

外断熱パネル切断状況

3

シーリング材切断状況

4

写真番号 写真番号

アンカー位置確認

1

切断位置決定

2

外断熱パネル撤去



北面パネル撤去位置 北面パネル撤去位置

接着剤が付着しているが、躯体側に殆ど

付着していないことがわかる。

北面パネル撤去位置 北面パネル撤去位置

北面パネル撤去位置 北面パネル撤去位置

皮すきで容易に剥がすことができる。 接着剤は殆ど付着していない。

写真番号 写真番号

背面接着剤の剥離状況

5

躯体の状況。

6

写真番号 写真番号

留付けアンカーの状況

3

サッシとの取り合い部分の状況

4

写真番号 写真番号

パネル背面の状況

1

パネルの厚さ確認状況

2

背面状況調査



⑦アンカーボルトの引張強度試験写真



NO.1 NO.1

NO.1

NO.2 NO.2写真番号 写真番号

試験前状況

4

腐食程度確認

5

写真番号 写真番号

試験結果

3

写真番号 写真番号

試験前状況

1

腐食程度確認

2

アンカー引張試験



NO.2

NO.3 NO.3

NO.3 NO.3写真番号 写真番号

試験状況

9

試験結果

10

写真番号 写真番号

試験前状況

7

腐食程度確認

8

写真番号 写真番号

試験結果

6

アンカー引張試験



NO.4 NO.4

NO.4 NO.4

NO.5 NO.5写真番号 写真番号

試験前状況

15

腐食程度確認

16

写真番号 写真番号

試験状況

13

試験結果

14

写真番号 写真番号

試験前状況

11

腐食程度状況

12

アンカー引張試験



NO.5 NO.5

NO.6 NO.6

NO.6 NO.6写真番号 写真番号

試験状況

21

試験結果

22

写真番号 写真番号

試験前状況

19

腐食程度確認

20

写真番号 写真番号

試験状況

17

試験結果

18

アンカー引張試験




